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[bookmark: _Hlk97029071]本文件为微模块数据中心测试用负载（AC、DC）的基本技术要求，其中带★号项为核心指标，如不满足将导致技术部分废标。
[bookmark: _Toc268114106][bookmark: _Toc183879586][bookmark: _Toc260775433]1  总则
1.1 投标人必须取得生产厂家对于本次项目的正式项目授权，生产厂家必须具备微模块数据中心测试用负载（AC、DC）的设计、制造经验，并有ISO9001质量认证书或相当的认证文件。投标的设备必须提供商业运行的良好记录，且投标设备须具有测试机构运行的经验。
1.2本技术规范提出了微模块数据中心测试用负载（AC、DC）主要技术参数、结构、性能、试验、包装、运输及所需技术资料等方面的技术要求。
1.3本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。
1.4如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备(或系统)完全符合本技术规范书的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.5本设备技术规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.6本设备规范书未尽事宜，由招投标双方协商确定。
1.7投标方应按本规范书顺序逐条应答，并简要描述。

[bookmark: _Toc240949916][bookmark: _Toc268114107][bookmark: _Toc251312638][bookmark: _Toc239044343][bookmark: _Toc301859879]2  设备用途
[bookmark: _Toc251312639][bookmark: _Toc268114108]本设备主要用于PUE和电源设备测试。

[bookmark: _Toc251312642][bookmark: _Toc268114111]3  技术参数和性能要求
★1、额定电压/频率： 交流单相AC220V/50Hz，直流DC60V；
★2、负载性质/额定功率： AC220V  0~3kW阻性负载；DC60V 0~3kW阻性负载
★3、负载分档：分4档，分别为：0.75kW、0.75kW、 0.75kW、0.75kW。当接入电压低于额定电压时，负载柜档位功率根据欧姆定律变化。
4、功率因数：1（阻性）；
★5、负载精度：＜3%；
6、接线方式：负载工作电源线为三芯电源插座C14标准，负载测试线缆为接线排，接线位置为机箱后面板设计。
7、绝缘等级：F级；
8、防护等级：IP20；
9、工作方式：连续工作；
★10、负载测试：可任意组合加载开关，模拟机房服务器实际发热情况检测精密空调制冷效果、电源带载能力和线路可靠性等；
★11、控制方式：3kW 机架式负载，负载配有1个风机开关和4个交流档位开关，4个直流档位开关，可通过8个小型微型断路器（知名品牌）任意组合控制加/减载负载档位；
12、风机电源：风机安装于近出风口处，接通电源后，扳动风机开关，风机启动转动。后再通过3个交流档位空开或3直流档位空开组合加减载来实现功率加/减载；
13、保护及联锁：机架式负载设计为没有闭合风机开关时不能加载；当温度过高时除了声光报警提示外，同时切除负载；
14、温度保护：负载温度超过安全阈值（85℃）时，声光报警提示并切断负载。
[bookmark: _Toc268114127][bookmark: _Toc251312660]
4  技术服务
[bookmark: _Toc268114128][bookmark: _Toc251312661]4.1  应提供的技术文件：产品的质量保证体系GB/T19001文件，能够证明该质量保证体系通过第三方机构认证并且正常运转；
[bookmark: _Toc268114129][bookmark: _Toc251312662]4.2  应提供的技术资料
资料和说明手册，主要包括：
1）产品的装配、运行、检验、维护、零件清单、推荐的部件以及型号等方面的说明；
2）试验设备及专用工具的说明和有关注意事项；
3）产品的正常试验、运行维护、故障诊断的说明。
4.3 备品备件及专用工具
[bookmark: _GoBack]1）投标方应向招标方提供必要的备品备件，备品备件应是新品，与设备同型号、同工艺。
表2 备品备件清单（格式）
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2）投标方应向招标方提供专用工具及仪器见表3。
表3专用工具及仪器（格式）
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	用 途
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc268114130][bookmark: _Toc251312663]4.4 技术配合
1）现场安装/投运的合作和管理。
2）提供设备的现场验收、测试方案和技术指标。
3）其它约定配合工作。
